
 TA-CO-15                             استانداردهاي کیفیت آب آشامیدنی                     

VER: (1) 85/11/14 
  استانداردهاي باکتریولوژیکی) الف

  استاندارد  واحد اندازه گیري  انواع باکتري
  CFU/ml (Colony Forming Unit per milliliter ) 500                                                  تعداد در میلی لیتر    باکتري هاي هتروتروف

 MPN/100 ml (Most Probable Number per 100 milliliter                       میلی لیتر    100تعداد در   کل کلیفرم ها

  
  )1(صفر 

 MPN/100 ml (Most Probable Number per 100 milliliter                         میلی لیتر   100تعداد در   کلیفرم هاي گرماباي

  
  )1(صفر 

 MPN/100 ml (Most Probable Number per 100 milliliter                       میلی لیتر    100تعداد در   هیتربتوکک هاي مدفوعی

  
  )1(صفر 

  استانداردهاي فیزیکی) ب

 استانداردسازمان بهداشت جهانی  واحد  فاکتور مورد اندازه گیري
  ) WHO(  

  استاندارد ایران
  حداکثر مجاز  حد مطلوب

pH -   5/6- 0/9  7- 5/8  8کمتر یا مساوي  
  20  1کمتر یا مساوي   Pt-Co 15واحد   رنگ حقیقی آب

  5  1کمتر یا مساوي   1/0ایده آل  -5حداکثر  NTU  کدورت
  آب باید مقبولیت داشته باشد  قابل قبول مصرف کننده  -  طعم و بو

  نباید در سطح آب دیده شود  -  -  چربی و روغن
  استانداردهاي شیمیایی) ج

  استاندارد ایران  استاندارد سازمان بهداشت جهانی  واحد  فاکتور مورد اندازه گیري
  2000در شرایط ویژه  TDS(  Mg/l 1000  1500(کل جامدات محلول 

  -  -  Mg/l CaCO₃  قلیاییت نسبت به فنل
  -  -  Mg/l CaCO₃  قلیاییت کل
  Mg/l CaCO₃  -  500  سختی کل

  Mg/l Ca  -  250  کلسیم
  Mg/l Mg  -  50  منیزیم
  Mg/l Na  200  200  سدیم
  Mg/l Cl  250  400  کلراید

  Mg/l SO₄  250  400  سولفات
  Mg/l NH₃  5/1  5/1  آمونیاك
  Mg/l NO₃  50  50  )2(نیترات 
  Mg/l NO₂  3  3  )2(نیتریت 

  آلاینده هاي کمیاب استانداردهاي فلزات سنگین، مواد سمی و) د
  Mg/l Cr 05/0  05/0  کروم

  -  -  Mg/l Co  کبالت
  Mg/l Cd  003/0  005/0  کادمیم

  Mg/l Cu  2  1  مس
  Mg/l Pb  01/0  05/0  سرب
  -  Mg/l Ni  02/0  نیکل
  Mg/l Zn  3  3  روي

  Mg/l Al  2/0  2/0  آلومینیوم
  Mg/l Fe  3/0  3/0  آهن

  Mg/l Mn  5/0  5/0  منگنز
  Mg/l As  01/0  05/0  آرسنیک

  Mg/l Hg  001/0  001/0  جیوه
  -  -  Mg/l Sn  قلع

  Mg/l Se  01/0  01/0  سلنیم
  -  Mg/l Ba  7/0  باریم

  Mg/l CN  07/0  07/0  انایدیس
  -  Mg/l Ag  1/0  نقره

  Mg/l MBAS  -  2/0  )نتجدتر(سورفاکتانت 
  Mg/l F  5/1  7/1  فلوئوراید
  Mg/l Mo  07/0  02/0  مولیبدن
  Mg/l Sb  005/0  005/0  آنتیموان

  -  -  Mg/l Br  دیبرما
  -  g/l BrO₃µ  10  برمات

 .نشان داده شود >1/1یا  >8/1عدم وجود باکتري هاي فوق در آب بر اساس روش آزمایش ممکن است با یکی از علایم  )1(

  14/11/85آخرین ویرایش       NO₃/50 + NO₂/3 ≤ 1در مورد مجموع نیترات و نیتریت  )2(


